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MEMORIA DE  CALCULO 

 POTENCIA EMPALME y S/E 

Considerando la demanda máxima total obtenida:

Dmax (KW) = 4,2

Se considera para la planta :  

Factor de potencia FP= 0,85

Factor de diversidad fd= 1

Factor Arranque Motor fam= 2

Reserva futura rf= 20%

Potencia Aparente Total:  S(KVA) =(1+rf)*( Dmax/ FP/ fd)*fam

S(KVA) = 11,9

Se elige una subestación normalizada de 13,2/0,4 KV:

15 KVA Inominal (A)= 20,5
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