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MEMORIA DE  CALCULO Nº2 

PRESURIZADORA

Circuito DESCRIPCION DEL EQUIPO Potencia Eficiencia Pot. Eléct. Equipos FP Dem. Dem. Dem.

Nº Nominal Instalada oper. Max. Max. Max.

(KW) º/1 (KW) simult. (KW) (KVAR) (KVA)

F1 Presurizadora 0,74 1,00 0,7 1,0 0,85 0,74 0,87

E1 Enchufe Trifasico 3,00 1,00 3,0 1,0 0,88 3,00 1,62

 Circuitos de Alumbrado 0,46 1,00 0,5 1,0 0,90 0,46 0,22

4,2 4,2 4,2 2,7 5,00

F. Demanda = 1,0 FP TOTAL =0,84

Nivel tensión nominal motores 400 V fase-fase

MANDANTE: Comité APR La Laguna 


